Autorska Pracownia
Projektowa mgr inz. Bartosz
Sontowski
ul. Wierzbowa 8,
75- 635 Koszalin PROJEKT WYKONAWCZY
tel. 0 502 168 562
tel/fax. (094) 347 32 15
adres do korespondencji:
Swierkowa 27, 75-644
Koszalin

Rozbudowa ulic: M.J. Pitlsudskiego, T. Kosciuszki
w Koszalinie

Przebudowa sieci linii kablowej 15 kV i 0,4 kV

Inwestor: ENERGA-OPERATOR Spoétka Akcyjna z siedzibg w Gdansku, ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk.

Branza elektryczna:

projektowal techn. Jan Chodorowski —
upr.nr KN 95 /75 § 291 § 14 ust.1 punkt 11 2.
sprawdzit br. el.: inz. Tadeusz Poloczanski
upr. § 2 ust.1,§ 13 ust.1p.4.d nr. UAN/N/7210/689

Koszalin 03.2018



Zakres rzeczowy robot etap |

1. Wecinka kablowa 15kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm?/50 mm?*20 kV w
istniejacy kablel 15 kV HAKnFtA 3x70 mm? linii nr 362 od M1 ul

Warynskiego do M2 ul Kosciuszki - kolizja m 278

2. Weinka kablowa 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm?¥50 mm>-20 kV
w istniejacy kabel 15 kV HAKnFtA 3x70 mm? linii 345 od M3 ul

Warynskiego do M4 ul Pitsudskiego - kolizja 2 m 213
3. Ostony rurowe PCW 160 na projektowanych kablach 15 kV m 461
4. Przeciski PCW 160 m 25
5. Mufy kablowe 15 kV przejsciowe AL 120 mm? kpl 4
6. Wecinka kablowa 0,4 kV YAKXS 4x120 mm*w obrebie

projektowanego ronda Pitsudskiego — KoSciuszki m 18
7. Projektowana linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x120 mm? m 131
8. Projektowana linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x240mm” m 272
9. Projektowane ztacza kablowe KRSN-2P/2R-NH2/R-NHOOF szt |
10. Wiaczenie do linii 0,4 kV istniejacych ztgcz kablowych szt 4
11.  Przelozenie istniejacej linii kablowej 0,4 kV m 102
12. Ostony rurowe PCW 110 na projektowanych kablach 0,4 kV m 389

143. Osadzenie projektowanych ztacz kablowych w istniejgcych
konstrukcjach ogrodzen posesji szt 1

14, Ostony rurowe dzielone PCW 110 na isniejgcych kablach 0,4 kV ~ m 140

15. Montaz uziemien kpl 1



Zakres rzeczowy robot et Il

1. Ostony rurowe PCW 110 dzielone na istniejacych kablach 0,4 kV = m 42

Zakres rzeczowy robot  etap III

1. Wecinka kablowa 15 kV kablem 3x XRUHAKXS 1x240 mm?%50 mm?3-20 kV
w istniejacy kabel 15 kV HAKnFtA 3x70 mm? linii 345 od
M35 ul Pitsudskiego do M6 ul Pitsudskiego - kolizja 3 m 351

2. Weinka kablowa 15 kV kablem 3x XRUHAKXS 1x120 mm?-20 kV
w istniejacy kabel 15 kV 3x NA2XS2Y 1x70 mm? linii 345 od M7
ul Pitsudskiego do M8 ul Pitsudskiego - kolizja 4 m 336

3. Wecinka kablowa 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120mm?=-20 kv
w istniejacy  kabel 15 kV HAKnFtA 3x70 mm? linii 345 od M9
ul Pitsudskiego do M10 ul Pitsudskiego - kolizja 5 m 93

4, Weinka kablowa 15 kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120mm?20 kV
w istniejgcy kabel 15 kV HAKnFtA 3x70 mm? linii 345
od M11 do ZKSN Chatubinskiego - kolizja 6 m 392

5. Wcinka kablowa 15 kV kablem 3x XRUHAKXS [x240 mm?-20 kV
w istniejacy kabel 15 kV HAKnFtA 3x240 mm?*-20 kv linii 353

od M12 ul Pitsudskiego do M13 ul Rolna - kolizja 7 m 392
6. Mufy kablowe 15 kV przelotowe Al 120 mm? kpt 2
7. Mufy kablowe 15 kV przejsciowe AL 120 mm? kpl 5
8. Mufy kablowe 15 kV przejsciowe AL 240 mm? kpl 2
9. Glowica wnetrzowa 20 kV dla kabli 1 zytowych kpl 1
10. Ostony rurowe PCW 160 na projektowanych kablach 15 kV m 1504
11.  Przeciski PCW 160 m 10

12.  Projektowana linia kablowa 0,4 kV  YAKXS 4x120 mm? m 697



L3,

L5,

16.

[

Projektowana linia kablowa 0,4 kV YAKXS 4x240mm?

Projekowane ztgcza kablowe KRSN-2P/2R-NH2/R-NHOOF
Wiaczenie do linii 0,4 kV istniejacych ztacz kablowych
Oslony rurowe PCW @ 110 na projektowanych kablach 0,4 kV
Ostony rurowe PCW @ 110 twarde pod jezdnie 1 na przeciski

Osadzenie projektowanych ztacz kablowych w istniejacych
konstrukcjach ogrodzen posesji

Przetozenia istniejacej linii kablowej 0,4 kV
Ostony rurowe dzielone PCW 110 na isniejgcych kablach 0,4 kV

. Montaz uziemien

kk]

Demontaz zlacza kablowego ZKSN ,,Szpital

m 662

szt i
szt 8
m 1131
m 110
szt 6
m 102
m 79
kpl 13
kpl 1
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Od Andrze] Bojarski Do Autorska Pracownia Projektowa
ENERGA-OPERATOR SA Bartosz Sontowski
Oddzial w Koszalinie ul. Wierzbowa 8. 75-635 Koszalin
Wydzial Dokumentacji Energetycznej
Biuro Majatku Sieciowego

Stupsk, dnia 07.05.2018r.
Znak 5MMD/AB/2783/EOP-5MMD-000348-2018
Dot. sprawdzenia projektu budowlanego

W odpowiedzi na pismo  z dnia 17.04.2018r. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przekazuje uzgodniong
pozytywnie dokumentacje projektowa;

Przebudowa sieci SN i nn na potrzeby rozbudowy ul. M.J. Pilsudskiego i T. Kociuszki w Koszalinie. w m. Koszalin.
Uwagi i zalecenia przedstawiono w protokole.

Sprawe prowadzi: Andrzej Bojarski, , e-mail: andrzej bojarski@energa.pl

Z powazaniem

TG K

Zalaczniki;
Projekt budowlany.
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o/ Energa

operator
Autorska Pracownia Projektowa
Stupsk, dnia 07.05.2018r. Barlosz Sontowski
SMMD/AB/2789/EOP-5MMD-000348-2018 ul. Wierzbowa 8, 75-635 Koszalin

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO
ze sprawdzenia projektu budowlano-wykonawczego

1. TEMAT OPRACOWANIA

Przebudowa sieci SN i nn na potrzeby rozbudowy ul. M.J. Pitsudskiego i T. Kosciuszki w m. Koszalin.

2, OCENA DOKUMENTACJI

Projekt opracowany na podstawie zlecenia OBMKO/53/17022, uwazamy za sprawdzony pod wzgledem:
- zgodnosci ze zlozonym zleceniem/wytycznymi,

- poprawno$ci zastosowanych rozwigzan,

- spelnienia wymogow i oczekiwan inwestora.

3. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE
Projekt nadaje sie do realizacji

- Odpis sprawdzenia projektu nalezy dotaczy¢ do kazdego egzemplarza dokumentacji
- Termin wazno$¢ sprawdzenia projektu uplywa z dniem: 07.05.2019r.

Sprawdzenie Protokét

przeprowadzit; zatwierdzil;
Bl

Andm!j Bojarski
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Fragon 180275904-00050
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Energa

operator

Od Andrzej Bojarski Do Autorska Pracownia Projektowa
ENERGA-OPERATOR SA Jan Sontowski

. o 75-644 Koszalin

Oddzial w Koszalinie ul. Swierkowa 27

Wydziat Dokumentacji Energetyczngj
Biuro Majatku Sieciowego

Znak  AB/423/2018/ EOP-5MMD-000068-2018 Stupsk, 29-01- 2018r.

Dot. Uzgodnienia projektu wykonawczego

W odpowiedzi na pismo z dnia 19-01-2018r. w sprawie uzgodnienia projektu wykonawczego
przebudowy urzadzen elektroenergetycznych N i SN dia inwestycji ,Przebudowa sieci SN i nn na
potrzeby rozbudowy ul. M.J. Pitsudskiego i T. Kosciuszki w Koszalinie. w m. Koszalin, ul. Marszafka
Jozefa Pilsudskiego” informujemy, iz uzgadniamy pozytywnie ww. projekt w zakresie planowanych tras

oraz przyjetych rozwigzan technicznych.
Jednoczesnie zaznaczamy, ze kompletny projekt budowlano-wykonawczy nalezy ponownie

przediozy¢ do sprawdzenia W naszym Przedsigbiorstwie, a ostateczne uzgodnienie nastapi po
dostarczeniu do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie decyzji ZRID oraz po otrzymaniu
pozytywnej opinii prawnej odnosnie tej decyzji jako tytutu prawnego do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w Swietle prawa oraz obowigzujacych wymagan naszego Przedsigbiorstwa — opinia ta

jest przygotowywana na nasze zlecenie.
Sprawe prowadzi Andrzej Bojarski, tel: 59 841 6608; e-mail: andrzej.bojarski@energa.pl

Z powazaniem
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URZAD MIEJSKI w KOSZALINIE Koszalin dnia 23/11/2017

Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru
Zespol ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

PROTOKOL NR GK-I-6.6630.338.2017.AJ
z narady koordynacyjnej z dnia 24/11/2017
koordynacji dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot uzgodnienia: trasa oswietlenia, przebudowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociagu,
kanatu technologicznego, cieptociagu, sieci elektroenergetycznej 0,4 kV i 15 kV.

hnehuolowg —ch,efdaw»‘f

Inwestycja realizowana w trybie spec ustawy drogowej (ZRID).‘

Lokalizacja obiektu: M. Koszalin !
Marszatka Jozefa Pitsudskiego ~ dov Jo. d21(g ql -
Tadeusza Kosciuszki.
Dzialki: Obreb0018 64, 65, 667, (O8I
Obreb 0019 3/4, 318, 417, 5M19, 7147, 7M3,
7151, 12, 30, 3213, 73, 74,
94, 95, 96, 98, 125, 126,
149/2, 150, 153/36, 153/37, = 153/39, 155,
156, 15712, 158, 159, 163, 165,
199/14, 220/24, 220/25, 220/26, 220/M16, 220/27,
221/7, 221/8, 222/2, 232, 257, 260,
261M1,  262/2, 26211, 263, 264/2, 265,
266, 270/9,  271/3, 2731, 273/2, 273/3,
273/9, 281/4, 281/20, 281/8, 283, 290,
299/44, 299/43, 299/40, 299/45, 299/59, 299/73,
299/57, 299/54, 299/51, 306, 307, 314/4,
317, 318, 319 323, 324, 325,
326, 372, 842/5 1456, 1478/4,
150411, 244 4[,4
“ijektant: Bogustaw Bodarski 75-392 KOSZALIN Zebrowskiego 31
Projektant: Marcin Wilczek KOSZALIN Pilsudskiego 35/3
Projektant: Zaklad Projektowania Instalacji i sieci elektrycznych Elprojekt Koszalin, Jan
Chodorowski 75-644 KOSZALIN Jodiowa 24
Frojektant: AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inz. Bartosz Sontowski 75-635
KOSZALIN Wierzbowa 8
Projektant: Lyczak Marian Koszalin -
Inwestor; Gmina Miasto Koszalin 75-007 KOSZALIN Rynek Staromiejski 6-7

Zarzqd Drog i Transportu w Koszalinie 75-815 Koszalin Polczynska 24

Whniosek o koordynac]e z dnia 20111/2017 URZAL MIEJS
Data wplywu wniosku: 17/14/23 ©  © 5 : A il
OPINIA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ FHL L
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PROTOKOL NR GK-1-6.6630.338.2017.AJ
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ORANGE POLSKA S.A.

Domena Hurt TP

Zarzgdzanie Zasobamni Sieci i IT, Ewidencja i Standardy Infrastrukiury
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrasirukturze 4-Bydgoszcz
Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

L. Przekazac plac budowy z udzialem ORANGE POLSKA S.A. Dzial Utrzymania Ustug

1 Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzi¢ recznicz

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami ORANGE POLSKA S.A.
zachowa¢ odleglosci wynikajgce z polskich i branzowych norm.

4. W miejscach zblizen i skrizyzowan z kablami $wiattowodowymi zleci¢ wytyczenie
trasy do Dostarczanie i Serwis Ustug, Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
infrastrukturze 2-Wroctaw ul. Os. Przyjazni 116, 61-685 Poznan, tel. 61 869 83 42.

!\..)

5. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A

6. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokosé utozenia podziemne;j
infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metoda przekopu prébnego. W szczegélnych
przypadkach prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA
S.A. Nadzor nad pracami prowadzi Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin
tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.

7. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzagdzeniami ORANGE
POLSKA S.A. zglosi¢ ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami ORANGE
POLSKA S.A. mozna usunaé¢ po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na
wylaczny koszt Inwestora,

9. Uszkodzenia infrastruktury powstale w trakcie prac ziemnych, bedg naprawione na _
wylaczny koszt Inwestora.

10. Dokona¢ regulacji wlazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzgdne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementéw studni na koszt Inwestora,

. Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
udni bedacych wiasnosciyg ORANGE POLSKA S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy
zblizeniach z istniejgca kanalizacjg kablowg ORANGE POLSKA S.A.
Nietapie wykonawstwa nalezy zastosowac pokrywy studni kablowych z logo innym
othuzywanego przez ORANGE POLSKA S.A.

13. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do ORANGE POLSKA
S.A. Dziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343
36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac w
poblizu infrastruktury nadziemne;j i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin ek PR

tel. 510 062 087 2o 8ol
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@ E_ e a O§WIETLENIE E jg gg ;gg g gg www.energa-oswietlenie.pl
L K = A '
. , 338 24 U zoF
PROTOKOL UZGODIEN Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR .7...........c.... ZDNIA e

1. Rozpoczecie robdt zglosi¢ na 7 dni do Energa Odwietlenie Sp.zo.o celem ustalenia blizszych
szczegdtow wystgpienia kolizji, zblizer z urzgdzeniami elektroenergetycznymi .

2. Przy wykonywaniu robot i napotkane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (
pod napieciem mogace grozi¢ porazeniem ~ zachowac¢ szczegdine warunki bezpieczeristwa
i natychmiast powiadomi¢ wiasciciela urzadzen.

3. Wykonawca robét pokrywa naprawy i poniesionych strat przez Energa Oswietlenie Sp.zo.o
na skutek ewentualnych urzgdzen energetycznych podczas prowadzenia robét.

4. W miejscach skrzyzowan odkopane kable elektroenergetyczne ostonic rurami ochronnymi
zgodnie z zaleceniami Normy N SEP -E004.

5. Na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcg siecig Energa Oswietlenie
Sp.z0,0 prace wykonywaé z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, sprzetem recznym
oraz Normg SEP-E-004

6. Odkryte kable podlegajg etapowemu odbiorowi przez Energa Oswietlenie Sp.zo.0
( zgtoszenie pisemnie , telefoniczne lub poczta elektroniczng )

7. Zachowa¢ odlegiosci projektowanej zabudowy od istniejacych linii napowietrznych i
kablowych zgodnie z Norami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.

8. Ewentualne usuniecie istniejacych sieci elektroenergetycznych zterenu wymaga
opracowania projektu technicznego i wykonania przebudowy na koszt Inwestora.

9.

UWAGI: tel. do kontaktu 691 040 890 - lub 94 3119565 Dzial Realizacji Ustug_Katfing

ENERGA Oswietienie Sp. z 0.0 5ad Rejpnowy Gdansk - Péinoc w Gdansku Zarzad.
ul. Rzemie$inicza 17/18 Vil Wydziat Gospodarczy KRS Michal Belbol - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot KRS 0000109164 Jaromir Falandysz ~ Wiceprezes Zarzadu

kancelaria.oswietienie@energa.pl
www.energa-oswietienie.pl NIP 585-12-32-055 PEKAO S.A., Nrrachunky 39 1240 1238 1111 0010 1371 6803

Przed rozpoczeciem robdt wykopac przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania tras

istniejgcych kabli energetycznych . g

ul. Moniuszki 8 A

Anduey Fulopra

L}

D Rwv N 2017 -12- 1 5 7

T. G. 6630. 43"58-." |

[} g acia K i WIME
7 1ip, Prezydenta iiiasia Koszaling

Sdamllatynski
]

g T —_ e

Regon 191251580 Kapital zakladowy: 191.621.500.00 21



Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Koszalinie

Gazownia Koszalin

ul. Potczynska 55/57, 75-808 Koszalin

1.

e

10.

11.

12.

Zbigniew Tkaczyk .
(094) 3484154 Miétrz Sie

§

AiNId : e POLSKA

G veclow
. i
SPOEKA GAZOWNICTWA 2007 -12- 15

Zatacznik nr 1

UZGDNIENIE NR jﬁf Z DNIA 24//2@/77‘/

POZYTYWNIE / NEGATYANIE-

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot w miejscach skrzyzowan lub zblizen do sieci
gazowej nalezy powiadomi¢ Gazownie Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,
gazownia.koszalin@psgaz.pl

Doktadng lokalizacjg sieci gazowej nalezy ustali¢c metodq przekopow poprzecznych lub
za pomocsy lokalizatora.

W miejscu prowadzonych robot nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é z uwagi na
réznice pomigdzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacjg geodezyjna.

Prace ziemne w poblizu sieci gazowej wykonywaé recznie.
Rury ostonowe

a. Rury ostonowe nalezy wykonywa¢ z rur PE dla gazociggdw z PE i z rur stalowych
dla gazociggow ze stali.
b. Rury ostonowe dla gazociggéw z PE wykonywac z rur klasy PE 100 SDR-11
0 jednolitym kolorze pomarariczowym, zgodnych z normg PN-EN-1555-1.
c. Rury osfonowe dla gazociggéw ze stali wykonywac z rur zgodnych z norma
PN-EN 10208-2.
W miejscach kolizji z kanatami cieptowniczymi gazociggi PE zabezpieczy¢ rurami
osfonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyzowan oraz zblizen
do sieci gazowej stosowac przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych nalezy stosowaé oznakowanie tras
gazociggow zgodnie z ST-IGG-1003:2015.
Odkrytg sie¢ gazowq przed zasypaniem zglosi¢ do RDG Koszalin.
Za uszkodzenia sieci gazowej powstate w wyniku prowadzonych prac odpowiada
wykonawca lub inwestor.
Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla sieci
gazowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w
sprawie warunkow technicznym, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.
Projekt Budowlany przylacza gazu uzgodnié branzowo w Gazowni Koszalin.
Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalezy zachowaé minimalna
odlegtos¢ pionowg 1,0m od zewnetrznej powierzchni gazociggu do powierzchni jezdni.

Polska Spotka Gazownictwa sp 2 0.0, ul M Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Miejscowoscr. ul. Nazwa Ulicy 00/00, 00-000 Migjscowosc
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m st Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252495411, REGON 142739519 Kapilat Zakladowy 10 454 206 550 z
www psgaz pl

o lzétalacji

Tkaczyk



Urzad Miejski

w Koszalinie

Gmina Miasto Koszalin Koszalin, 0?,@2915.

ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Zatacznik do ZUDP — GK-1-6.6630.229 .2017.A1

Warunki techniczne wykonania zblizenia i skrzyzowania rurociggéw kablowych i linii swiattowodowych
Gminy Miasto Koszalin z projektowanymi sieciami.

1. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z infrastrukturg telekomunikacyjng zachowa¢ odlegtosci wynikajgce z polskich
norm oraz norm branzowych. Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto
Koszalin mozliwe sg z zachowaniem minimalnej odlegtosci pomiedzy najblizszymi brzegami elementdw istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej i projektowanych sieci wynoszacej 0,5m. Wszelkie zblizenia sieci na odlegtosc
ponizej 0,5m nalezy budowaé w kategorii skrzyzowania.

2. Przed przystapieniem do prac zaleca sie lokalizacje rurociggow/linii $wiattowodowych Gminy w terenie, ktdra
nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjng rurociggéw kablowych i linii $wiattowodowych oraz wykonanie wykopdw prébnych lub detekcje
kabla lokalizacyjnego.

3. W punktach skrzyzowan z projektowang siecig nalezy stosowac rure ochronna dwudzielng typu Arot na
istniejgcym rurociggu/linii $wiattowodowej. Konce rury ochronnej powinny by¢é wyprowadzone do osi
skrzyzowania, mierzac prostopadle do rurociggu kablowego/linii Swiattowodowej, na odlegtos¢ co najmniej 1,5m.

4. Podczas wykonywania niwelacji terenu nalezy doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dia
rurociggdw kablowych/linii $wiattowodowych Gminy. Podczas prowadzenia rob6t drogowych pokrywy studni
kablowych lezgce w catodci lub czesciowo w chodniku nalezy niwelowaé do wysokosci chodnika.

5. Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggdw kablowych/linii $wiattowodowych Gminy
Miasto Koszalin (odlegto$¢ ponizej 0,5m), nalezy wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury
z rurociggami kablowymi/liniami swiattowodowymi Gminy zglosi¢ celem sprawdzenia poprawnosci wykonania
prac.

6. Wszelkie prace w sasiedztwie rurociggdw kablowych/linii swiattowodowych nalezy zgtosié minimum 7 dni
roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem do Wydziatu Informatyki Urzedu Miejskiego w Koszalinie
pisemnie, faxem lub droga elektroniczng (e-mail: sieci@um.koszalin.pl, fax. 94 34 22 478) podajac lokalizacje,
date rozpoczecia i zakoriczenia robét, dane osoby kierujacej pracami oraz jej numer telefonu komérkowego.

7. Wszelkie odstoniete w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zabezpieczyc
i oznakowaé tasmg z napisem ,Uwagal! Kabel swiattowodowy”. Po zakonczeniu prac pozostawic

w ziemi w stanie nienaruszonym.
t ypAvapce. . ) o ) ) )
8. Inwestor pehoskodpowiedzialnosé materiaing wynikajacg z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen

infrastruktury telekomunikacyjnej Gminy Miasto Koszalin w czasie wykonywania robdt oraz za szkody powstate
na wskutek prowadzonych prac.

Uzgodnienie jest wazne do momentu wygasniecia opinii Zespotu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych
Sieci i Uzbrojenia Terenu ,ZUDP”.

feratu
Re o

2047412- 1 5

Urzad Miejski
75-007 Koszalin

Rynek Staromiejski 6-7
Tel.: (+48) 94 348 86 00
Fax: {+48) 94 348 86 25
www . koszalin.pl
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ZALACZNIKNR 1

ENERGA — OPERATOR Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dziat Dokumentacji Energetycznej

ﬁ::,/ Energa

tel. 94 348 32 22. fax 94 348 32 02 operator
UZGODNENENR ... 238 7oyl SRV
POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robot w miejscach skrzyzowania badz zblizenia do sieci
nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem.

2. Szczegotowa lokalizacje linii kablowych ustalic metodg przekopdw prabnych
lub za pomoca aparatury.

3. W migjscu prowadzonych robét moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne nie bedace na majatku ENERGA — OPERATOR S.A.
oraz mogg wystepowac réznice pomiedzy stanem zaistnialym po odkryciu
a inwentaryzacjg geodezyjna.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych wykonywac recznie
adkryte kable zahezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.

5. 0dkryle kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.

7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich usuniecia
na wiasny koszt.

8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci
dla urzadzen energetycznych.

9. Prace budowlane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki, podnosniki,
wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami napowietrznymi
oraz prace polegajgce na zakladaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywac

__przy urzadzeniach wylaczonych spod napigcia.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2 LATA
UWAGA:SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR

OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN

DZIAt ZARZADZANIA EKSPLOATACJA KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Kierownik

Dziatu Dokumentagjt Energetyczne]
Krzysztd czunski

J/ (_1;_ G;Q}O 65(?.’. 3

I in Presvden 2 W X
2 up. Prezvdenta sniqsta Koszali




Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6 - 7

75-007 Koszalin
NIP669-23-85-366REGON330920802

INW.7013.29.2017.DB Koszalin, 05.12.2017r.

PREZYDENT MIASTA KOSZALINA
Wydziat Geodezji, Kartografii | Katastru

w/m

dotyczy : ,Rozbudowy ul. Marszatka J. Pitsudskieqo w Koszalinie”.

Gmina Miasto Koszalin jako Inwestor zadania ,,Rozbudowa ul. Marszatka J. Pitsudskiego
w Koszalinie” odwiadcza, ze w przypadku naruszenia osnowy geodezyjnej podczas robot
budowlanych zobowigzuje sie do jej odtworzenia.

i Adary Jalyiski
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LEGENDA:
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kraweznik peronowy
kraweznik uliczny wys.12cm
opornik betonowy

kraweznik wys. 2cm z fozq (zabruki i zjozdy)
wys. Ocm (na przejsciach)
obrzeze betonowe wys.Ocm

wiata przystankowa

drzewa do wycinki

zabiezpieczenie istniejqcych drzew kostka kamiennq (obramowanie)
odbudowa ogrodzenia

projektowana trasa wodociqqu

projektowane elementy kan. deszczowe)

projektowane elementy kan. sanitarnej

projektowana trasa cieplociqgu

projektowana trasa branzy teletechniczne;
projektowane oswietlenie przejs¢ dla pieszych

projektowane oswietlenie uliczne

projektowane linie kablowe oswietlenia (w rurach ostonowych)
projektowane linie kablowe 15KV (w rurach osfonowych)
projektowane linie kablowe 0,4kV (w rurach ostonowych)
ostony rurowe na istn.kablach

elementy przeznaczone do likwidacji

branza elektryczna objeta osobnym opracowaniem

~ — — — — — — — branza telekomunikacyjna obejta osobnym opracowaniem
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