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KONCEPCJA 

 

1.Przedmiot opracowania 
 

Temat: 

KONCEPCJA REWITALIZACJI KOLEI W ĄSKOTOROWEJ NA OBSZARZE 
GMINY MIASTO KOSZALIN I GMINY MANOWO ORAZ OPRACOWAN IE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ FRAGMENTÓW 

TERENU KOLEI WĄSKOTOROWEJ  W KOSZALINIE WRAZ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ OKREŚLONYCH OBIEKTÓW. 

KOSZALIN, ul. Kolejowa, 
dz.nr: 245,246/1,247/1,247/2,248,249/1,249/2, 249/3,250,251,252,281 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNĘTRZNE 
 

Inwestor: 

Gmina Miasto Koszalin 

ul. Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 
 

 

2.Podstawa prawna opracowania 
 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, skala 1:500 

• Wytyczne projektowe dla branży elektrycznej 

• Wizja lokalna 

• obowiązujące normy i przepisy  

3. Zakres projektu: 
 Tematem opracowania jest „KONCEPCJA REWITALIZACJI KOLEI WĄSKOTOROWEJ 

NA OBSZARZE GMINY MIASTO KOSZALIN I GMINY MANOWO ORAZ 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 

FRAGMENTÓW TERENU KOLEI WĄSKOTOROWEJ  W KOSZALINIE WRAZ Z 

DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ OKREŚLONYCH OBIEKTÓW”. W ramach opracowania 

branży elektrycznej planuje się następujące prace: 

- montaż instalacji oświetleniowych peronu S 
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- montaż instalacji oświetleniowych wiat na przystankach 

- montaż monitoringu 

4.Oświetlenie dworca 
 Planuje się oświetlenie dworca za pomocą dwóch rodzajów opraw: 

 - Oprawy montowane na słupach oświetleniowych 4m (132 szt.) 

 - Oprawy liniowe montowane w podłożu (9 szt.) 

Taka liczba opraw oświetleniowych zapewni bardzo dobre oświetlenie w nocy, zgodne z 

normami. 

Oprawy zasilane będą z projektowanych tablic oświetleniowych. 

Zasilanie tablic jak i opraw będzie doprowadzone za pomocą układania kabli w ziemi na 

bezpiecznej i niekolizyjnej głębokości.  

Załączanie oświetlenia będzie następować za pomocą czujników zmierzchowych załączających 

obwody oświetlenia zewnętrznego. 

 

5.Oświetlenie wiat na przystankach 
 W ramach prac planuje się montaż oświetlenia na wiatach przystankowych. 

Zasilanie oświetlenia będzie się odbywać za pomocą nowo projektowanych ZKP z zakładu 

energetycznego (na każdy przystanek przypada jedno złącze kablowo-pomiarowe). 

Bezpośrednio przy skrzynce ZKP będzie znajdować się tablica sterująca oświetleniem. 

Oświetlenie będzie się uruchamiać za pomocą czujników zmierzchowych załączających obwody 

oświetlenia zewnętrznego w skrzynce sterującej oświetleniem. 

Opraw będzie doprowadzone za pomocą układania kabli w ziemi na bezpiecznej i niekolizyjnej 

głębokości.  

 

6.Monitoring 
 Teren będący w zakresie opracowania objęto monitoringiem w celu podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa na obiekcie. Rejestracja obrazu będzie następować na terenie dworca  za pomocą 

serwera rejestrującego. Rejestracja będzie się odbywać bez nadzoru osoby odpowiedzialnej za 

monitorowanie, ale system umożliwia podgląd nagrań oraz obrazu na żywo w każdym 

momencie dzięki monitorowi znajdującym się w pomieszczeniu.  

Planuje się montaż 15 kamer zewnętrznych o minimalnych parametrach: 

 -  Przeciwwandalowe w obudowie, 

 -  Przetwornik obrazu: 3 MPX, matryca CMOS, 1/3” 
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 -  Liczba efektywnych pikseli:  2048 (H) x 1536 (V) 

 -  Typ obiektywu:  standardowy, f=4 mm/F1.6 

 -  Poziomy kąt widzenia obiektywu: 62° 

 -  Rejestracja dzień/noc 

 -  Oświetlacz IR o zasięgu co najmniej 25m 

 -  Montaż na uchwycie, na słupie oświetleniowym. 

Zasilanie kamer i obudów  następować będzie z  tablic oświetleniowych albo z najbliższych 

rozdzielni znajdujących się na terenie dworca, dzięki doposażeniu w dodatkowe aparaty 

elektryczne. 

Zasilanie systemu CCTV będzie doprowadzone za pomocą układania kabli w ziemi na 

bezpiecznej i niekolizyjnej głębokości.  

7.Ochrona od pora żeń prądem elektrycznym 
 Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie 

TN-S.  

 Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

8.Obliczenia techniczne 
• Obliczenia techniczne zgodnie z załączonymi tabelami, 

• Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą, 

• Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane, 

• Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe. 

9.Uwagi ko ńcowe 
• całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z 

zachowaniem przepisów BHP, 

• instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych, 

• wykonać pomiar rezystancji uziemienia, 

• po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów. 

• Do realizacji projektu wykorzystać istniejące kable i dokonać ich niezbędnych pomiarów. 

W przypadku, gdy dany kabel nie spełnia wymogów, należy wymienić go na nowy. 

Projektował: 

mgr inż. Patryk Dominiak  

upr. nr ZAP/0107/POOE/12 
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Grance terenu wraz z infrastukturą obecnie należące do PKP 
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Kamera IP w obudowie, 3 MPX, matryca CMOS, 1/3''
Typ obiektywu: f=4 mm/F1.6, Poziomy kąt widzenia obiektywu 62°
dzień/noc, oświetlacz IR 25m

LEGENDA:

Słup oświetleniowy z oprawą h= 4m PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE 
AUTORSKIM. KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I DOKONYWANIE 

ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.

1:500

NR.RYS.

FAZA:BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DATA:SKALA:

TEMAT RYSUNKU:  

ELEKTRYKA

INWESTOR: 

Gmina Miasto Koszalin
ul. Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

PROJEKTOWAŁ:

PK  

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Patryk Dominiak
upr. nt ZAP/0107/POOE/12
w specjalności elektrycznej

EZ-01
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KOSZALIN, ul. Kolejowa, dz.nr: 245,246/1, 247/1,
247/2, 248,249/1,249/2, 249/3,250,251,252,281

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA 
TURYSTYCZNEGO - INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE

KONCEPCJA REWITALIZACJI KOLEI 
WĄSKOTOROWEJ NA OBSZARZE GMINY 
MIASTO KOSZALIN I GMINY MANOWO ORAZ 
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ 
FRAGMENTÓW TERENU KOLEI 
WĄSKOTOROWEJ  W KOSZALINIE WRAZ Z 
DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ 
OKREŚLONYCH OBIEKTÓW.

07.2015

mgr inż. Piotr Markowski
upr. nr ZAP/0218/POOE/11
w specjalności elektrycznej
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ul. Bohaterów Warszawy21, 70-372 Szczecin
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Oświetlenie liniowe w podłożu

inż. Konrad Stalmierski


